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BILAGA 6. RESULTAT KANALBERÄKNING 

 
Figur 1. Befintligt ledningssystem och avrinning. 20-årsregn med klimatfaktor (1,2). Röd linje anger maximal trycklinje (nivåer över mark är inte exakta). 

Ledning 
Max. trycklinje Marknivå 
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Figur 2. Kanal (2m i bredd) och 1600mm ledning förbi kv. 2. 20-årsregn med klimatfaktor (1,2). Röd linje anger maximal trycklinje (nivåer över mark är inte 
exakta). 

Max. trycklinje Ledning 
Marknivå 

Kanal 1600mm 


